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Summary

老朽設備が残る工場では、単線結線図、設備台帳、停止履歴を整理し、供給側・受電点から変圧器、分
電盤、制御盤AC入力、DC24V、PLC、通信、計測までを同じ時刻軸で比較します。最初に正常値から逸
脱した点を基準に、安全上の問題は修繕・更新、負荷集中は分散、瞬停・瞬低に弱い重要負荷は局所的
に無瞬断化します。1系統から対策前後を同じ指標で再計測すると、効果を確認しながら計画更新へ展開
できます。

Key Points

Array
供給側からPLC・工程までの一次データを時刻で比較し、最初の逸脱点を特定する方法を確認す
る。
重要負荷を局所保護する際の0ms無瞬断、必要保持時間、出力条件を確認する。
停止原因と復旧条件を再現するための一次データの位置づけを確認する。

Source Article

https://www.ieee802.co.jp/articles/article-020-factory-anti-aging.php
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